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既存自動ﾄﾞｱ

既存自動ﾄﾞｱ

1. 特記なき配線は､ｹｰﾌﾞﾙころがし配線とする｡
注記

2. 特記なき配線は､VVF2.0-3Cとする｡
3. ﾎｰﾙ内配線は､黒色VVF2.0-3Cとする｡

AD

名　称 使用場所

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(2PE+ET 扉付)2SEET

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(2PE)2E

ﾎｰﾙ内

ﾎｰﾙ以外

記　号 取付高さ

H=300

H=300

ﾎｰﾙ東面入口 -自動ﾄﾞｱ(既存)

凡例

ｺﾝｾﾝﾄ設備　平面図  ※2023年9月時点の計画となりますので、変更となる場合がございます




